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К
абельные изделия как составная часть каж‑
дой системы контроля и управления АЭС не‑
сут важнейшие функции передачи информации 
и организации надежного электропитания по‑
требителей, в том числе систем безопасности. 
Согласно «Комплексной (сводной) программе повышения 
уровня безопасности энергоблоков атомных электростан‑
ций», модернизации подлежит, в числе прочего, кабельное 
хозяйство, от надежности которого зависит надежность 
электроснабжения собственных нужд, систем управления, 
защиты и других систем АЭС [1].
В связи с проведением модернизации действующих си‑
стем на всех АЭС Украины возникает необходимость пере‑
смотра и обновления действующей нормативной базы [2] 
и, в частности, необходимость создания специализирован‑
ного нормативного документа, обобщающего требования 
к кабельным изделиям, применяемым на АЭС. Наличие 
такого документа позволит решить проблему комплекс‑
ного подхода к организации поставок кабельных изделий 
специально для атомной промышленности.
Общие рекомендательные данные о конструк‑
ции и характеристиках кабелей для систем аварийно‑
го электроснабжения можно найти в руководстве [3] 
МАГАТЭ. В Российской Федерации в 2012 году прика‑
зом ОАО «Концерн Росэнергоатом» введен в действие 
СТО 1.1.1.01.001.0902‑2012 «Кабельные изделия для атом‑
ных электростанций. Технические требования эксплуати‑
рующей организации». Среди стандартов Международной 
электротехнической комиссии (МЭК) есть множество та‑
ких, которые содержат технические требования для различ‑
ных типов кабелей, однако нет документа, объединяющего 
требования к кабельным изделиям для АЭС.
В данной статье предпринята попытка рассмотреть 
и обобщить данные национальных нормативных докумен‑
тов в части требований по ядерной и радиационной без‑
опасности применительно к кабельным изделиям.
Эксплуатация кабельных изделий на АЭС имеет свои 
особенности, диктуемые: а) условиями эксплуатации, ко‑
торые характеризуются повышенным уровнем таких де‑
градационных факторов, как температура, ионизирующие 
излучения, влажность, химически активная среда, ме‑
ханические нагрузки; б) обеспечением работоспособно‑
сти кабельных линий герметического ограждения (ГО) 
во время и после проектных/запроектных аварий.
Номенклатура кабельных изделий, удовлетворяющих 
условиям применения в кабельных сооружениях и техно‑
логических помещениях атомных станций, включает спе‑
циальные типы терморадиационностойких кабелей и про‑
водов, используемых в ГО АЭС, кабели для оборудования 
систем безопасности и систем, важных для безопасности 
атомных станций. В системах, не влияющих на безопас‑
ность, могут использоваться кабели и провода общепро‑
мышленного назначения, которые по своим техническим 
показателям удовлетворяют требованиям, установленным 
для применяемого на АЭС оборудования.
Используемые для АЭС кабельные изделия нового по‑
коления имеют особую маркировку, которая отражает их 
соответствие отдельным показателям пожарной безопас‑
ности (или их совокупности) и включает такие буквенные 
индексы:
«нг» — соответствие требованиям по нераспростране‑
нию горения при групповой прокладке, ГОСТ 12176—89 
(МЭК 332‑3‑82);
«LS» (low smoke) — соответствие требованиям по дымо‑
образованию при горении: кабели, не распространяющие 
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горение при групповой прокладке с низким дымо‑ и газовы‑
делением при горении, ДСТУ 4367‑1:2004, ДСТУ 4367‑2:2014;
«HF» (halogen free) — соответствие требованиям по кор‑
розионной активности продуктов дымо‑, газовыделения 
при горении: кабели, не распространяющие горения, 
не содержащие галогенов в составе изоляции и оболочки, 
ДСТУ IEC 60754‑2:2006;
«FR» (fire resistance) — соответствие требованиям по ог‑
нестойкости: кабели, не распространяющие горение, огне‑
стойкие, ДСТУ IEC 60331‑11:2008, ДСТУ IEC 60331‑21:2008, 
ДСТУ IEC 60331‑23:2008, ДСТУ IEC 60331‑25:2008.
В зависимости от класса напряжения и назначения про‑
ложенного кабеля кабельные линии делятся на следующие 
группы:
высоковольтные (кабель напряжением 35 кВ; 110 кВ; 
220 кВ; 330 кВ; 500 кВ; 750 кВ);
силовые (до 20 кВ);
контрольные, включая специальные кабели автомати‑
зированных систем контроля и управления;
кабели связи;
волоконно‑оптические линии.
Высоковольтные кабели напряжением 35 кВ и выше 
предназначены для передачи электроэнергии большой мощ‑
ности. Их конструкция требует наличия таких элементов, 
которые должны обеспечить надежность и долговечность 
использования, обладать высокими механическими и ди‑
электрическими свойствами. Изоляция в таких кабелях мо‑
жет быть бумажно‑масляной либо из сшитого полиэтилена.
Силовые кабели предназначены для передачи и рас‑
пределения электрической энергии токами промышлен‑
ных частот. Выпускаются с медными и алюминиевыми 
токопроводящими жилами с изоляцией из бумажных 
лент, пропитанных маслом или специальными составами, 
а также с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, 
сшитого полиэтилена, резины. Имеют свинцовые, алю‑
миниевые или пластмассовые оболочки. Диапазон пере‑
менного напряжения, в котором используются силовые 
кабели, — от 660 В до 20 кВ.
Контрольные кабели предназначены для питания при‑
боров, аппаратов и других электротехнических устройств. 
Используются в цепях контроля и измерения электриче‑
ских и физических параметров. Имеют токопроводящие 
жилы из меди, биметалла алюминий—медь, алюминия.
Кабели управления используются в цепях дистанцион‑
ного управления, релейной защиты и автоматики. В ка‑
честве изоляции служат поливинилхлоридный пластикат, 
фторопласт, резина. Число токоведущих жил — от 2 до 108. 
Все или отдельные токопроводящие жилы могут быть экра‑
нированными. Оболочки кабелей — пластмассовые, поверх 
оболочек может накладываться панцирная броня из сталь‑
ных проволок. Форма кабелей управления — круглая или 
плоская.
Кабели связи предназначены для передачи сигналов 
связи информации токами различных частот. Делятся 
на высокочастотные и низкочастотные. Высокочастотные — 
это кабели дальней связи, низкочастотные — местной 
связи. Имеют медные жилы и бумажную или пластмас‑
совую изоляцию (поливинилхлоридный пластикат, поли‑
стирол). Изоляция может быть комбинированной: воздуш‑
но‑бумажной или воздушно‑полиэтиленовой. Оболочки 
кабелей связи — свинцовые, алюминиевые, стальные, 
пластмассовые или металлопластмассовые.
Волоконно‑оптическая линия (ВОЛ) представляет 
собой состоящую из пассивных и активных элементов 
волоконно‑оптическую систему, которая предназна‑
чена для передачи информации в оптическом диапазо‑
не. ВОЛ выполняются волоконно‑оптическими кабелями 
или проводами, состоящими из одной или нескольких 
стеклянных или пластиковых нитей, которые использу‑
ются для переноса света внутри себя. Оптические кабели 
делятся на две группы: одномодовые и многомодовые. 
Наружная оболочка кабеля изготавливается из различных 
материалов, например поливинилхлорида, полиэтилена, 
полипропилена, тефлона. Оптический кабель может иметь 
бронирование различного типа и специфические защит‑
ные слои.
По способу прокладки кабельные линии делятся на ка‑
бельные линии, проложенные: 
с креплением скобами по стене;
с креплением на тросе;
в кабельных металлоконструкциях; 
в трубах;
в траншеях в земле; 
в воде.
Прокладка основных кабельных потоков по террито‑
рии площадки АЭС предусматривается в кабельных тонне‑
лях и эстакадах, а небольших потоков кабеля — в каналах.
Кабели систем безопасности прокладываются в кабель‑
ных помещениях, туннелях, кабельных каналах и кабельных 
шахтах.
В зависимости от характера окружающей среды в зоне 
прокладки кабеля, условия эксплуатации кабельных линий 
делятся на:
нормальные условия, когда параметры окружающей 
среды имеют номинальные нормируемые изменяющиеся 
или неизменные верхнее и нижнее значения внешних воз‑
действующих факторов, в пределах которых обеспечива‑
ется заданное работоспособное состояние;
условия повышенной температуры, когда происходит по‑
вышение температуры конструктивных элементов при на‑
личии термических внешних воздействующих факто ров: 
высокой температуры окружающей среды, электрического 
поля, при облучении ионизирующим излучением;
условия повышенной влажности;
условия агрессивной среды, когда есть внешние воз‑
действующие факторы среды, которые вызывают или мо‑
гут вызвать ограничение или потерю работоспособного 
состоянии изделия в процессе эксплуатации, в том числе 
в зонах контролируемого доступа (условия воздействия 
дезактивирующих растворов);
условия влияния внешних механических воздействий.
При выборе кабельных изделий для систем, важных 
для безопасности АЭС, должны быть в первую очередь 
определены:
•  класс безопасности в соответствии с [4];
•  условия эксплуатации:
‑ внутри гермозоны АЭС;
‑ вне гермозоны АЭС;
•  категория сейсмостойкости в соответствии с [5].
На основании этих данных формируются требования 
к изделиям.
В состав группы кабельных изделий для использования 
на АЭС могут быть включены кабельные изделия, удовлет‑
воряющие комплексу следующих технических требований.
Кабели для применения в ГО АЭС должны быть рабо‑
тоспособны при параметрах среды в гермозоне в режимах, 
в которых они должны выполнять свои функции, включая 
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аварии «малой» и «большой» течи, а также режим запро‑
ектной аварии.
Кабельные изделия, предназначенные для эксплуатации 
при стационарной прокладке вне гермозоны АЭС, должны 
быть стойкими к воздействию ионизирующего  излучения, 
изменению температуры, изменению влажности окружаю‑
щей среды и, в зависимости от группы помещений в зоне 
строгого или свободного режима должны выполнять воз‑
ложенные на них функции в течение срока службы.
Крайне актуальной является проблема гарантирован‑
ного обеспечения сейсмостойкости важного для безопас‑
ности АЭС оборудования. Для АЭС понятие «сейсмо‑
стойкость» подразумевает гарантию обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности при землетрясениях. К сейс‑
мостойкости систем безопасности АЭС должны приме‑
няться гораздо более строгие требования по обеспечению 
вибропрочности и виброустойчивости оборудования, не‑
допущению выхода из строя и нарушений функциониро‑
вания технологических систем, важных для безопасности.
Кабельные изделия, применяемые в системах безопас‑
ности АЭС, должны быть устойчивыми (выполнять преду‑
смотренные функции в заданном объеме) при воздействии 
вибрации и механических ударов, источниками которых 
является работающее технологическое оборудование, в ра‑
бочих условиях эксплуатации без ограничения времени. 
Кабельные изделия категории сейсмостойкости I должны 
быть устойчивыми при воздействии вибрации и механи‑
ческих ударов, вызванных максимальным расчетным зем‑
летрясением (МРЗ) на площадке АЭС. Кабельные изделия 
категории сейсмостойкости II должны выполнять преду‑
смотренные функции в заданном объеме после воздейст‑
вия на них вибрации и механических ударов, вызванных 
проектным землетрясением (ПЗ) на площадке АЭС.
В части требований пожарной безопасности кабели де‑
лят на следующие классы:
по способности к сохранению целостности цепей в ус‑
ловиях комбинированного действия пламени температу‑
рой не менее 830 °С и механического удара;
по способности к сохранению целостности цепей в ус‑
ловиях воздействия пламени, температура которого не ме‑
нее 750 °С;
по способности к сохранению целостности цепей в ус‑
ловиях стандартного температурного режима;
по коррозионной активности продуктов сгорания их 
неметаллических элементов;
по дымообразующей способности во время пламенного 
горения;
по дымообразующей способности во время тления;
по токсичности продуктов сгорания их неметалличе‑
ских элементов;
по стойкости к распространению пламени при условии 
прокладки в пучках;
по стойкости к распространению пламени при условии 
одиночной прокладки.
Основным горючим материалом электрических кабе‑
лей, определяющим потенциальную опасность пожара, яв‑
ляется изоляция, в том числе изоляция кабелей, относя‑
щихся к категориям огнестойких и нераспространяющих 
горение.
Нераспространение горения характеризует способность 
кабеля к самозатуханию после прекращения воздействия 
источника пламени. Количественно этот показатель оце‑
нивают по длине поврежденного участка кабеля после 
прекращения его горения.
Дымообразование при горении кабеля характеризует‑
ся максимальной удельной оптической плотностью среды 
в камере при сгорании образца. Этот показатель отражает 
развитие во времени задымленности в помещении при по‑
жаре и в значительной степени определяет условия туше‑
ния пожара.
Коррозионная активность продуктов газовыделения 
приводит к разрушению электрооборудования в поме‑
щениях и, таким образом, увеличивает ущерб от пожара. 
Количественно этот показатель характеризуется количе‑
ством выделения таких активных продуктов, как хлори‑
стый водород (НС1), бромистый водород (НВг), диоксид 
серы (SO2) и т. п.
Токсичность продуктов газовыделения, как правило, 
является одной из причин несчастных случаев при пожа‑
рах. К токсичным продуктам прежде всего относят циани‑
стый водород (HCN), аммиак (NH3), диоксид серы (SO2), 
сероводород (H2S), оксид углерода (СО).
Огнестойкость кабеля характеризуется сохранением его 
работоспособности при воздействии открытого пламени 
в течение установленного времени (от 15 мин до 3 ч).
Показатели пожарной безопасности кабелей опреде‑
ляются, в основном, выбором материалов изоляции и за‑
щитных покрытий, а также конструктивным исполнением 
кабелей.
Для полимерных изоляционных материалов установ‑
лены такие показатели пожарной безопасности, как горю‑
честь, кислородный индекс, коэффициент дымообразова‑
ния, токсичность продуктов горения.
Горючесть характеризует способность материала к горе‑
нию. При этом выделяются материалы негорючие — не спо‑
собные к горению в воздухе; трудногорючие — способные 
возгораться в воздухе, не способные самостоятельно гореть 
после удаления источника зажигания; горючие — способ‑
ные самовозгораться, а также самостоятельно гореть после 
удаления источника зажигания.
Класс пожарной безопасности всех типов кабельных 
изделий в соответствии с классификацией [6] должен быть 
приведен в нормативном документе на кабельные изделия 
конкретных марок.
В соответствии с [7] кабели для АЭС должны удов‑
летворять требованию нераспространения горения; ка‑
бели переменного и постоянного тока до 10 кВ включи‑
тельно должны соответствовать условиям невозгорания 
(пожарной стойкости) при их нагреве токами короткого 
замыкания.
Надежная и бесперебойная работа кабеля в значитель‑
ной мере зависит от качества электрической изоляции, ко‑
торая обеспечивает необходимую независимость токопро‑
водящих жил по отношению друг к другу и к заземлённой 
оболочке (земле). Изоляция должна иметь такую электри‑
ческую прочность, чтобы возможность электрического 
пробоя ее при напряжении, на которое рассчитан кабель, 
была исключена. Сопротивление изоляции кабельных из‑
делий должно соответствовать требованиям [8].
Требования к электромагнитной совместимости обу‑
словлены способностью кабельной системы, соединяющей 
активные устройства, как излучать, так и подвергаться 
воздействию электромагнитных излучений.
Одними из важнейших задач при рассмотрении воздей‑
ствия электромагнитных полей на различные структуры 
электротехнических систем являются:
определение стойкости силовых кабельных линий вы‑
сокого и низкого напряжения;
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определение помехозащищенности информацион‑
ных каналов систем управления по отношению к дейст‑
вию внешних электромагнитных излучений различного 
происхождения;
оценка соответствующих токов и напряжений, наводи‑
мых этими излучениями в линиях.
При этом под внешними понимаются излучения, гене‑
рируемые в широком диапазоне частот внешними по от‑
ношению к кабельным линиям источниками различного 
происхождения. В качестве таких источников могут вы‑
ступать различные элементы электротехнических систем, 
генерирующие электромагнитные поля, например распо‑
ложенные вблизи линии электропередачи, коммутацион‑
ные устройства и токоограничители, приемники и пре‑
образователи электрической энергии низкого и высокого 
напряжения, электрические молниевые разряды, источ‑
ники ионизирующего излучения и т. д.
Проблема экранирования кабельных линий приобретает 
особую значимость при решении вопросов эффективной 
защиты информационных потоков в системах управления, 
связи и телекоммуникации, используемых на АЭС. Поэтому 
и возникает необходимость оценки степени воздействия 
внешних электромагнитных полей, а также наводимых ими 
в экранах и жилах кабеля напряжений и токов на полезный 
сигнал в линии, а следовательно, на показатели качества 
электрической энергии — для силовых (питающих) кабель‑
ных линий и вторичных цепей, и достоверность передава‑
емой информации (управляющих сигналов) — для кабель‑
ных линий систем управления и систем связи.
Учет электромагнитной совместимости силовых, вто‑
ричных и информационных кабельных линий с другими 
элементами рассматриваемой электротехнической системы 
позволяет предупредить неблагоприятные воздействия 
внешних электромагнитных источников [9]. Примерами 
последствий таких воздействий могут быть ухудшение пока‑
зателей качества электроэнергии, передаваемой по кабель‑
ной линии, а также нагрев оболочек и, следовательно, уве‑
личение потерь в линии, пробои изоляции кабелей, ложные 
срабатывания устройств релейной защиты и автоматики.
Для обеспечения надежной работы систем безопасно‑
сти АЭС применяемые кабели должны соответствовать 
требованиям электромагнитной совместимости как в рам‑
ках исключения взаимного влияния между собой, так 
и в условиях воздействия на них помех, вызванных рабо‑
той или нарушениями в работе технологического оборудо‑
вания АЭС и средств автоматизации, природными явле‑
ниями и действиями персонала.
Основными видами электромагнитных помех кабель‑
ных линий являются:
разряды статического электричества на внешние эк‑
раны кабелей;
наносекундные импульсные помехи, поступающие 
от внешних источников на информационные цепи и цепи 
питания;
радиочастотные помехи;
магнитные поля промышленной частоты;
импульсные магнитные поля;
кратковременные или микросекундные синусоидаль‑
ные помехи в цепях защитного заземления.
В зависимости от назначения кабельных линий, класса 
безопасности по [4] и от жесткости электромагнитной 
обстановки при их эксплуатации, для кабельных изде‑
лий в ТУ или ТЗ должны быть определены группы ис‑
полнения по помехоустойчивости в соответствии с [10]. 
Кабельные изделия должны соответствовать требованиям 
Технического регламента по электромагнитной совмести‑
мости оборудования.
Уровень излучаемых помех при работе кабеля в системе 
не должен превышать значений, установленных для обору‑
дования класса А по [11] и соответствовать требованиям [10].
Кабельные линии, располагаемые во всех помещени‑
ях зоны строгого режима, а также в технологических, пе‑
риодически обслуживаемых помещениях зоны свободного 
режима АЭС, подвергаются воздействию специальных сред. 
К внешним воздействующим факторам специальных сред 
относят воду и растворы, орошающие кабели при ава‑
рийных режимах, а также дезактивирующие растворы. 
Кабельные изделия для АЭС в соответствии с [12] должны 
быть устойчивы к воздействию орошающих растворов, 
а также допускать периодическую обработку дезактиви‑
рующими растворами; химический состав, продолжитель‑
ность обработки и температура растворов должны быть 
указаны в нормативных документах на кабельное изделие.
Кабельные изделия должны удовлетворять требова‑
ниям по показателям надежности — безотказности, ре‑
монтопригодности и долговечности, — установленным 
в действующих нормативных документах.
Работоспособное состояние кабельных изделий должно 
сохраняться в течение нормируемых в стандартах или ТУ 
сроков.
Изготовление кабельной продукции промышленным 
предприятием для поставки на АЭС должно осущест‑
вляться только после выполнения комплекса процедур, 
установленных требованиями [13] по освоению произ‑
водства изделий технического назначения (постановка 
на промышленное производство). Постановка кабельных 
изделий на серийное производство считается завершенной 
при условии положительных результатов испытаний, вы‑
полненных приемочной комиссией.
Для оценки соответствия кабелей, поставляемых 
на АЭС, требованиям ядерной и радиационной безопасно‑
сти должны применяться следующие формы оценивания:
государственный контроль (надзор);
испытания;
приемка;
подтверждение соответствия.
Кабельные изделия не должны поставляться или при‑
меняться на АЭС, пока не будут завершены операции, ука‑
занные в планах качества, программах и методиках испы‑
таний, с результатами, подтверждающими их соответствие 
установленным техническим требованиям.
Положительные результаты анализа и результаты 
оценки соответствия, подтвердившие соответствие пара‑
метров (характеристик) кабельных изделий требованиям, 
установленным в области использования атомной энергии, 
служат основанием для их применения на АЭС.
Выводы
Разработка отдельного специализированного стандар‑
та, содержащего требования к кабельным изделиям, при‑
меняемым на АЭС, в том числе в системах безопасности, 
является актуальной темой в отрасли атомной промыш‑
ленности. Подобный документ существенно прояснил бы 
подход к выбору кабельных изделий для систем, важных 
для безопасности АЭС, что позволило бы повысить надеж‑
ность и безопасность эксплуатации АЭС.
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